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Ochrona Zasilanie Oswietlenie Pompa c.o. nr 1 Pompa c.o. nr 2 Pompa c.w. Regulator
NAZWA ODBIORU przepieciowa z 1A wezta MAGNA 3 65-150F MAGNA 3 65—-150F MAGNA 3 25-80N 5579
Moc [kW] 10,2 03 0,029-1,377 0,029-1,377 0,009-0,116 0,1
In [A] 16,4 1,5 0,3-6,18 0,3-6,18 0,0-1,02 02
Zakres termika [A] 4,0-6,3 4,0-63 0,4-0,63
Nr rys. schem. ster. 3 3 4
Napigcie [V] 400 230 230 230 230 230

Pi=16,2kw
Ps=10,2kW
Is=16,4A

cosp=0,90

OCHRONA 0D PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

UWAGA: 1).Pompy c.o., c.w. i c.t. stale pod napigciem!

Wytqczenie spod napiecia wytqcznikami F1—F5.
(Uwage umiesci¢ na drzwiczkach rozdzielnicy).

2). Styki gléwne wylqczn. F1-F3 lqczy¢ szeregowo !

UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNA
DOKUMENTAC JE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYS tUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
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UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOW! NIEPOWTARZALNA
DOKUMENTAC JE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYS tUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCIZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW W REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA tYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
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600
UWAGA:
10 | Wytqcznik instalacyjny C16 16A 3 | szt 1. Nie wolno uziemia¢ przewodu
Przekaznik pomocniczy z gniazdem neutralnego "N”
9 e listwe 230V, 4p | 11 szt 2. Nie tqczy¢ zaciskéw N pochodzqcych
Przekaznik czasowy cykliczny fun. "C” 230V,100h| 2 | szt 06d r‘oZnych wychznllkow
Wylqcznik instalacyjn B6 6A 5 | szt : Zn.lcowoprqdowych. :
23 | Gniazdo wtyczkowe szczelne 2P+PE 10/16A | 1 | szt Wqu o )’J. Y - - ; t s ZkGCISkk'ochrornny na obudowie
= ~ ytqcznik instalacyjny sz skrzynki przytqczy¢ za pomocq
22 | Zacisk_ochronny 20-2107 2 | st —— Py ptaskownika FeZn30x2 do szyny
21 | Korytko grzebieniowe 40x60 2 | mb Wytqeznik silnikowy : potqczen wyréwnawczych wezta
3 5 | ze stykiem pomocniczym zwiernym 6,3:10,0A| 2 | szt N e
20 | Listwa montazowa TH-25 25mm | 4 | szt lub: roz¥lernym 40:63A | 2 | szt 4. Przewody lqczeniowe w rozdzielnicy
19 | Dlawik uszezeln. PeT 1| szt LOOA LY Lo B gcjz’csi;?eTnziée wyposazy¢ w ofoliowany
. Wylqcznik przeciwporazeniow 2 X
18 | Dtawik uszczeln. PG13,5 24 | szt £ | caes biegunowy ptypu el BA |, | schemat gtéwny zasilania odbioréw
17 | Dtawik uszczeln. PG21 1| szt 30mA, AC wezta lub egzemplarz niniejszej
16 | Ztqczka gwintowa 1x10mm2| 5 | szt Zespolony wylqcznik réznicowo— 10A 6 %%‘;uurgfgztgcjslie inne niz na rysunku
15 | Ztqczka gwintowa dwupoziomowa 2x2,5mm2| 45 | szt 3 | prqdowy z cztonem nadprqdowym 30mA 1| szt rozresZeaeE UrPGden | B
14 | Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V 5 | szt T - - zamienniki aparatéw o parametrach
: 5 " lytqcznik przeciwporazeniowy .
13 | Ochronnik przepigciowy I 275V 4 | szt 9 | cztero biegunowy typu "A” 268, 30mA, A 1 st J-w.
: . non 404, 30mA, B| 1
Lqcznik krzywkowy tk-15/ cztero biegunowy typu B
12 . 15A 5 | szt
wg diagramu rys. nr 3,4,5 1.8364 800x800
1 | Skrzynka bl 1 t
11 Lqcznik krzywkowy 3—biegunowy tk—40/ &k i ¢ reynka blaszana x210 sz
; sz
(wytqcznik) 2.822 Lp. WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE | IL.|JED
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UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNA
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYS tUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM 7 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW W REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA tYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
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OPRACOWANIE

NAZWA RYSUNKU
Rozdzielnica RWC wezta. Widok i specyfikacja aparatéw
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Obwody sterowania Obwody sterowania Przekazniki pomocnicze awarii | Sygnalizacja optyczna Styki w obwodach
pompy nr 1 pompy nr 2 . " w RWC zewnetrznych
dtornal Przekaznik P A;vaga pgmpy nlr 1| Awaria pompy nr 2 . o :
3 | czaso : abezpieczenie raca pompy atgczenie pompy
Obwody gtéwne Zabezp. Reczne | naprze- n;psrzerr’r{ Reczne | naprze- | przed suchobieg.
pomp c.o. ObwOdow mienne pracy misnne Zwarcie lub Zwarcie lub
Trwate zat. pomp Trwate zat. przequen.s.e przecnqzenle nri nr2 nri nr2
pompy pompy Styk awarii Styk awarii
zbiorczej pompy | zbiorczej pompy
L1 :
L2 . R-34 X1:11 |5 l 5
L3 X1:%6; rys. 6 S
A MK1, 1 K1 K2
| | X1:13 3 7
PE ‘spemmmras e e LR O -4- | '—p—||| 9 9
13 13 —+— | 21
Fs1 |2 1] 1_J_ 3 [ S |
. - —— X1:12;
+— s et _:.__ ______ R l X114 8 5 & 1 158
81 == S2 cwme e, “o-A
14 14 1 T ;
9 10 o
K1
3 8 8
K1 K2
10 3 7
9 13 10 14 12 12
ey = A )
X168 784 884 94 10 44 5 4 X1:16g 174 184 194 208 144 158
BIT 5x1,5 BIT 5x1,5 5 5
LIYCY 2x1 LIYCY 2x1 Ria v
9 9
LINT=T 1 [ SISIGND LINT=T T T Ts/isIeND
NC hﬁ] C NC! lﬂ C
MAGNA 3 65-150F P1 MAGNA 3 65-150F P2
13 Al 13 1 1
O e B G gy g
1 2 14 RTx-410 |A2 14 2 2
nastawa 96h
Diagram tgcznikéw S1, S2 N1
£K-15/1.8364 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
R [0 |A
450 |45 ZiR Z|R Z|R ZIR LR
11]8 4 12 3 8(5
1-2 13 14 17 18
3.4 15 16
Reczne
Wyigczone
Automatyczne
Styki w obwodach
monitoringu
X1:# - zacisk potgczen zewnetrznych w RWC Praca pompy Awaria pompy
X2:# - zacisk potgczen zewnetrznych do szafy BMS
MK1 - manometr kontaktowy instalacji c.o.
nr1 nr2 nri nr2
UWAGA: Funkcje przekaznika sygnalizacyjnego pompy ustawi¢ na panelu
obstugowym pompy na "ALARM".
8 8 7 7
K1 K2 K1A K2A
3 7 9 10
12 12 11 11
X1 g 24 3y LY 54
YLY 5x1
do szafy
15 16 17 18
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UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNA
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYS tUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSIZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW W REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA £YCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
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Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszgcg,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRESINEWSTYCL 497, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dz.nr e. 146513 _08 dzielnica Ursynow
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR Szkota gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

e-mail: biuro@bbconsultants.pl
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INSTALACJE ELRKTRYCZNE
PROJEKTANT mgr inz. Magda Winiarek-Skoneczna /"
upr. nr MAZ/0568/PBE/16 Aan_
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Zbigniew Winiarek

upr. nr Wa-379/01
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OPRACOWANIE

NAZWA RYSUNKU
Schemat sterowania pompami c.o.
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Obwody sterowania Przekaznik pomocniczy | Sygnalizacja optyczna

Styki w obwodach

Styki w obwodach

pompy c.w.1 awarii pompy w RWC zewnetrznych monitoringu
. Zabezpieczenie Praca pom Awaria pom
Obwody gtéwne Zabezp. Z:Ezizdp. Reczne | Automaty- przed suchobieg. pompy pompy
) czne
pompy C.w. 0bwoddw ¢ ;chobieg. ‘ Zwarcie lub Praca pompy .
Awaria przecigzenie Zatgczenie pompy
Zwacie lub| zpiorcza -
pzeciazenie| pompy Styk awarii
zbiorczej pompy

R-38
X1:28,
X1:36¢ TYyS. 6 ,___#__, MK2
| 11
| | X1:30
I ——
|
2
Fs2 |2 1 3__ IL______:I
- == R X1:298
1
6
K3
3
10
5 7
— 5
X1:238 244 2658 264 278 218 228 K3A
BIT 3x1,5 5
BIT 2x1 9
LIYCY 2x1
Y Y VY
LINT=T | [ [s/s|eND
NC r\ﬂ €
P3 13 1
K3 H3
MAGNA 3 25-80N R4 E:] Q92
14
1
N1
Diagram tgcznika S3 2 3 4 5 6
tK-15/1.8364
ZIR ZIR
R |0 [A 5 3
450 |45 7 9
1-2 g
3-4
Reczne
Wytgczone
Automatyczne

X1: % - zacisk potgczen zewnetrznych w RWC

X2: # - zacisk potgczen zewnetrznych do szafy BMS
MK2 - manometr kontaktowy instalacji c.w.

UWAGA: Funkcje przekaznika sygnalizacyjnego pompy ustawic¢ na panelu
obstugowym pompy na "ALARM".

15}
K3
3
9
X1:214 224
T

7] 7]
K3 K3A
3 5
11 11
xX2e 8 78 8 g
YLY 3x1
do szafy
8 9
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UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI| NIEPOWTARZALNA
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYS tUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM 7 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW W REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA tYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
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zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszgca,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INBWSTYCH Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursyndw
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR Szkota gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
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%] BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa
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INSTALACJE ELRKTRYCZNE
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SPRAWDZAJACY | mgr inz. Zbigniew Winiarek

upr. nt Wa-379/01 (/LUT
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OPRACOWANIE

NAZWA RYSUNKU
Schemat sterowania pompqg c.w.
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Obwody sterowania Obwody sterowania Przekazniki pomocnicze awarii Sygnalizacja optyczna Styki w obwodach
pompy nr 1 pompy nr 2 - w RWC-2 zewnetrznych
Przekaznik Awaria pompy nr 1| Awaria pompy nr
Automat Automat. 4 i . : Snil
2 czaso: abezpieczenie Praca pompy Zalgczenie pompy Przekaznik
Obwody gtéwne Zabezp. Reczne naprze- naprz:rvny Reczne naprze- | przed suchobieg. pomocniczy
pomp ct obwodéw mienne pracy mienne Zwarcie lub Zwarcie lub automatyki
Trwate zat. pomp Trwate zat. psrzte;:lqzen.l.e p:e:qzenvl.e nr1 nr2 nr1 nr2
pompy pompy Styk awari Shywiawar
zbiorczej pompy | zbiorczej pompy
L1 o
L-2; .
3 X146, 7 7 | R-36
N2 r 1_; K4 K5 s 6
1:47 3 7
PE-r—T— 7 ¢~~~ ————————— T"7"717%1 | 1 1 X1:344
| |
2
Fs3 )2 1] L_ 1%
- X1:464
s ‘ X1:374 38, 488 49,
1 S4
13
13 6 6 KA
F4 K4 K5 R4 g
9 13 10 14 1 3 7
= 2 14 10 10
— . N1
X1:394 404 414 42 434 a4y 374 3BY X1:504 614 624 634 544 o5y 48y dof X143 —
BIT 7x1.5 BIT 7x15 5 & Ir— Né—]I
LIYCY 2x1 LIYCY 2x1 '§4A ﬁA B4 |
| |
L1 2] L3a] = [NCINOJ Cc1] | 6 L[ 2] L3 = [NC[NOJ C1] [ 6 9 9 LIS
| X1:44,
P4 P5
TPE 100-130/4s TPE 100-130/4s
13 Al 13 13 1 1
K4 pcz [ K5 K4A H4, H5,
1 2 R4 ] ] :] R4 ch 2
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UWAGL:

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNA
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z IACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYS tUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE

AUTORSKIM Z 1994

ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ

SKONSULTOWANE

| ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |

ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW W REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA tYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
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PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL

Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszqca,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INEWSTYCJI

Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynéw
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR

Szkota gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANZA
INSTALACJE ELRKTRYCZNE
PROJEKTANT mgr inz. Magda Winiarek-Skoneczna &
upr. nr MAZ/0568/PBE/16 S
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Zbigniew Winiarek

upr. nr Wa-379/01

OPRACOWANIE
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NAZWA RYSUNKU

Schemat sterowania pompami c.t.

NAZWA
S ety 1912_PW_WCE_01_10_05
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